
危険物施設等の風水害対策



危険物施設の風水害による被害



危険物施設の風水害による被害

配電盤の破損 シャッターの破損 倉庫内の浸水 キャノピーの倒壊

土砂の流入 屋根の破損



危険物施設の風水害対策



危険物施設の風水害対策

〇平時からの事前の備え
〇風水害の危険が高まってきた場合の応急対策
〇天候回復後の点検・復旧

危険物施設の風水害対策ガイドライン

【共通事項】

【施設形態別の個別事項】

〇危険物施設の形態別のポイント、チェックリスト
〇フローチャート



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇平時からの事前の備え

① 浸水、土砂災害等の危険性を把握
② 風水害に対する計画等の策定
③ 対策に必要な物品等の準備
④ 天候回復後の施設復旧の備え

〇風水害の危険が高まってきた場合の応急対策

① 気象庁などが発表する防災情報に応じた応急対策
② 応急対策を行う上での留意事項

〇天候回復後の点検・復旧

① 点検・補修の実施
② 停電後の措置



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇平時からの事前の備え

①浸水、土砂災害等の危険性を把握

危険物施設がある地域のハザードマップで次のことを確認
・浸水想定区域や土砂災害警戒区域
・浸水高さ



●ハザードマップ等が確認できるサイトなど

主に取得できる情報
① 浸水範囲
② 浸水深さ
③ 避難経路
④ 避難場所

国土交通省ＨＰ

主に取得できる情報
国が管理する河川の情報
① 浸水リスク
② 土砂災害リスク

各区市町村の作成したハザードマップ

東京都建設局ＨＰ
浸水予想区域図

ハザードマップポータルサイト
（東京都建設局ＨＰにあるリンク集）

主に取得できる情報
都が管理する流域別の河川の情報
①浸水範囲
②浸水深さ



ハザードマップポータルサイト（https://disaportal.gsi.go.jp/）



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇平時からの事前の備え

②風水害に対する計画等の策定

危険性を回避・低減するための措置を検討

ハザードマップなどにより被害等の発生が想定

タイムライン（防災行動計画）を考慮した計画等の策定



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇平時からの事前の備え

③対策に必要な物品等の準備

• 停電への備え

自家発電設備



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇平時からの事前の備え

③対策に必要な物品等の準備

• 浸水への備え

止水板の設置 重量シャッター
（止水シート）

重量シャッター内側
（補強治具、止水ソックス、ポンプ）



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇平時からの事前の備え

③対策に必要な物品等の準備

• 危険物の流出等への備え

油吸着材

オイルフェンス

土のう

防水シート



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇平時からの事前の備え

④天候回復後の施設復旧への備え

・仮貯蔵仮取扱いの実施計画の策定

・復旧作業のための資材の確保



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇風水害の危険が高まってきた場合の応急対策

①気象庁などが発表する防災情報に応じた応急対策

• 浸水・土砂対策の例
・土のう、止水板など浸水防止用設備の設置
・配管の弁やマンホールの閉鎖
・禁水性物質や金属の溶融高熱物などの移動や機器の停止
・屋外にある容器やコンテナの固定や高所への移動
・移動タンク貯蔵所の高台等への移動



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇風水害の危険が高まってきた場合の応急対策

①気象庁などが発表する防災情報に応じた応急対策

• 強風対策の例

・配管の弁等の閉鎖
・容器やコンテナをワイヤーや金具で相互に緊結



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇風水害の危険が高まってきた場合の応急対策

①気象庁などが発表する防災情報に応じた応急対策

• 停電対策の例

・危険物の製造や取扱いの停止
・温度や圧力の管理が必要なものは自家発電設備に

より電力を確保



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇風水害の危険が高まってきた場合の応急対策

①気象庁などが発表する防災情報に応じた応急対策

• 危険物の流出防止対策の例

・浸水防止用設備の閉鎖
・オイルフェンスの設置
・流出した場合は、油吸着材等による速やかな回収



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇風水害の危険が高まってきた場合の応急対策

②応急対策を行う上での留意事項

• 従業員の安全確保
応急対策後に避難するための十分な時間的余裕を
もって作業を行う。

• 浸水に伴う対応
浸水等により大規模な爆発や危険物の大量流出な
ど周囲に危害を及ぼす可能性がある場合には、速
やかに消防機関等に通報する。



危険物施設の風水害対策～共通事項～

〇天候回復後の点検・復旧

①点検・補修の実施

• 施設、設備の点検補修後に再稼働

②停電後の措置

• 危険物施設内の電気設備や配線の健全性の確認

※作動状況・気密性、危険物への水の混入状況などについて確認



危険物施設の風水害対策

【施設形態別の個別事項】

〇危険物施設の形態別のポイント、チェックリスト

〇フローチャート

各事業所における実行性のある手順・マニュアルの策定に参考にしてください。


